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ZAPADUSQUVENSKA
Priloha ¢. 1 Technické podmienky pripojenia DISTRIBUCNA

1. Zo strany Prevadzkovatela:
Predmetom technickych podmienok pripojenia je zriadenie nového odberného miesta.
Prevddzkovatef zabezpedi pripojenie odberného miesta Ziadatela z existujicej skrine SR ¢.08-56.

Vybavuje: Branko Jurdk, Zapadoslovenskd distribucnd, as., Regiondlna sprava energetickych zariadeni Sever.
Zdkaznicka linka: 0850 333 999, email: odberatel@zsdis.sk, web: www.zsdis.sk

2. Deliace miesto:
Vyvodové svorky v istiacej skrini 08-56, vjvod 4.
3. Zo strany Ziadatela:

Liadatel zabezpec -

3.1 vybudovanie nove; elektrickej pripojky od deliaceho miesta

3.2 osadenie elektromerového rozvédzaca , ako meracieho miesta pre priame meranie spotreby elektriny, ktory musi byt umiestneny na verejne
pristupnom mieste, s krytim IP 43/20, pricom v elektromerovom rozvadzaci musf byt dostatok miesta pre jednofdzovy elektromer (200x400x160 -
SxVxH),

osadenie hlavného jednofdzového istica pred elektromerom s In = 25 A, s vypinacou charakteristikou "B"

3.3 vybuduje elektrickd inStaldciu miesta spotreby za elektromerom.

Ziadatel doruci Prevadzkovatelovi
1x spravu z odbornej prehliadky a z odbornej skisky (reviznu spravu) vybudovaného elektroenergetického zariadenia od deliaceho miesta po
elektromerovy rozvadzac vrdtane,

Dorucovacia adresa pre zasielanie dokumentdcie:

Ldpadoslovenskd distribucnd, a.s., P.0.B0X 292, 810 00 Bratislava 1

V pripade akejkolvek komunikdcie v tejto veci, prosim uvedte znacku ¢isla zmluvy o pripojen

Liadatel'je dalej povinny dodrZat Technické podmienky prevédzkovatela distribucnej sustavy a pravidld pre prevddzkovanie a montd merania
elektrickej energie, ktoré s zverejnené na webovom sidle Prevadzkovatela www.zsdis sk

313 Cislo zmluvy: 121548592



